
■ I

V1/IN20. Dezember 2023

Untersuchungsbericht Trinkwasser, Auftrag 23-05536

Nitrat, Mikrobiologie, Mineralisation

28.11.2023

28.11.2023-18.12.2023

Befunde

Massnahmen

Untersuchungs
schwerpunkte;

Auftraggeber:

Probenahmegrund, 
Untersuchungsantrag:

Lebensmittelkontrolle
Irina Nüesch, Dr. sc. techn.
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser
Obere Vorstadt 14, 5000 Aarau
Telefon direkt 062 835 30 95
Telefon zentral 062 835 30 20
Fax 062 835 30 49
irina.nueesch@ag.ch
www.ag.ch/dgs

Probeneingang:

Untersuchungs
zeitraum:

VWV Oberlunkhofen-Arni-Islisberg 
Herr Heinz Schmidmeister 
Präsident
Postfach 71
8917 Oberlunkhofen

Folgende Proben wiesen eine ungenügende Qualität auf:
• 23-05536-001 (GPW Gruben Hauptfassung, Druckleitung, Probenahmehahn) 

Ungenügend bezüglich: Nitrat.
• 23-05536-002 (GPW Gruben Hilfsfassung, Druckleitung im Pumpenhaus. Probenahmehahn) 

Ungenügend bezüglich: Nitrat.

Die weiteren Proben ergaben einen einwandfreien Befund.

Die Beurteilung der Proben bezieht sich auf die vorgesehene Verwendung.

VWV Oberlunkhofen-Arni-Islisberg - OLH1 / 30177 

periodische Eigenkontrolle, 4. Quartal

Bewertung
Vor der Einspeisung ins Verteilnetz wird das Wasser der Haupt- und Hilfsfassung des GPW Gruben 
mit Trinkwasser gemischt, das einen deutlich tieferen Nitratgehalt aufweist.

Damit die Grundwasserfassungen Gruben für die Trinkwasserversorgung nutzbar bleiben, sollte der 
Schutz vor übermässigem Nitrateintrag verbessert werden.

DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Amt für Verbraucherschutz

S858 ★
KANTON AARGAU

mailto:irina.nueesch@ag.ch
http://www.ag.ch/dgs
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Freundliche Grüsse

!

I

Beilage
• Rechnung

Kopien
• per E-Mail: (pdf-Datei) christoph.ziltener@ag.ch , Herr Christoph Ziltener, Landwirtschaft Aargau, 

Ressourcenschutz, 5001 Aarau
• per E-Mail; (pdf-Datei) vwv.oai@bluewin.ch, VWV Oberlunkhofen-Arni-Islisberg, 8917 

Oberlunkhofen
• Herr Fredi Humbel, Brunnenmeister, Erlihof, 8918 Unterlunkhofen

/Aszz
Irina Nüesch
Sektionsleiterin Trink- und Badewasser

mailto:christoph.ziltener@ag.ch
mailto:vwv.oai@bluewin.ch
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Erhebungsdaten und Untersuchungsergebnisse

Erhebungsdaten (erhoben durch Kunde, Externe)
Proben erhoben am: 27.11.2023
Probenahme durch: Franz Furrer

(

N iedersch lagsmessort:

Untersuchte Proben

Trinkwasser

23-05536-007 Trinkwasser

Trinkwasser23-05536-008

23-05536-001 23-05536-002 23-05536-003

0: 5 - 2511.3 ext. 12.0 8>« 12.0 ext.

570 =xt 210 «xt

Netz: DZ
Oberlunkh. 1, Im .-=

<D

23-05536-006

0:5-25 O: 5 - 2518.4 ext. 11.4 exl. 10.8 «xt.

23-05536-003
23-05536-004

23-05536-005
23-05536-006

GPW Gruben, 
Hauptfassung

GPW Gruben, 
Hilfsfassung

Verwendung
Trinkwasser
Trinkwasser

Trinkwasser
Trinkwasser

Res. Arni 1900, 
Zufluss GALM

Proben-Nr.
23-05536-001
23-05536-002

Koller
Netzstelle: Druckzone Oberlunkhofen 1. Sunneberg 75, J. Etterlin Trinkwasser

Letzte stärkere 
Regenfälle: 
Niederschlags
menge [mm]:

Netz: DZ 
Oberlunkh. 1, 
Sunneberg 
23-05536-005

Vor Ort gemessene 
Parameter

Probenbeschreibung
GPW Gruben Hauptfassung, Druckleitung, Probenahmehahn
GPW Gruben Hilfsfassung, Druckleitung im Pumpenhaus, 
Probenahmehahn
Reservoir Arni 1900, Zufluss GALM, Probenahmehahn
Netzstelle: Druckzone Oberlunkhofen 1, Im Letten, Zimmerei

Netzstelle: untere Druckzone Arni 2, Waldegg, Weidhof, J. 
Bächer
Netzstelle: Obere Druckzone Arni 3, Dorfbrunnen, •
Gemeindehaus
Netzstelle: Druckzone Islisberg 4,. Bursthof, Hans Stutz

Netz: DZ Arni 2, 
Waldegg

Ergiebigkeit 
[l/min]

Ergiebigkeit 
[l/min]
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23-05536-004
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23-05536-007
0: 5 - 25 0:5-2512.2 “t. 10.2 ext.

23-05536-001 23-05536-002

383.48 ext 387.00 «X'

ext. = Messwert wurde nicht durch das AVS bestimmt.

23-05536-001 23-05536-002 23-05536-003

H = 100 H = 100 H = 300
1 nn nn

H = nn H = nnH = nn
nn nn nn

H = nn H = nn H = nn
nn nnnn

Netz: DZ

23-05536-006
H = 300H = 300 H = 3002 3g

H = nn H = nnH = nn nn nnnn

H = nn H = nnH = nn
nn nnnn

Netz: DZ Arni 3, 
Gemeindehaus

GPW Gruben, 
Hilfsfassung

GPW Gruben, 
Hilfsfassung

Res. Arni 1900, 
Zufluss GALM

GPW Gruben, 
Hauptfassung

Enterokokken 
[KBE/100 ml]

Enterokokken 
[KBE/100 ml]

Escherichia coli 
[KBE/100 ml]

Escherichia coli 
[KBE/100 ml]

Netz: DZ 
Islisberg 4, 
Bursthof 
23-05536-008

Netz: DZ 
Oberlunkh. 1, 
Sunneberg 
23-05536-005

ext. = Messwert wurden nicht durch das AVS bestimmt.
0 = Orientierungswert, RichtwertZ-bereich gemäss technischen Regelwerken oder international anerkannten 
Leitlinien

Mikrobiologische 
Untersuchungs
ergebnisse

Netz: DZ Arni 2, 
Waldegg

Ruhewasserspiegel 
[m ü. M.]

Aerobe mesophile Keime 
[KBE/ml]

Ergiebigkeit 
[l/min]

Letten 
23-05536-004

Aerobe mesophile Keime 
[KBE/ml]
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23-05536-007

H = 300 H = 3002 12

H = nn H = nnnn nn

H = nn H = nnnn nn

Mineralisation
Netz; DZ
Oberlunkh. 1, Im =<u

23-05536-003

15.3 16.9

Nitratbestimmung

23-05536-00323-05536-001 23-05536-002
Nitrat [mg/l]

357 51

Netz: DZ

23-05536-006
Nitrat [mg/l]

35

H = 40
O<25

H = 40
O<25

GPW Gruben, 
Hilfsfassung

Netz: DZ Arni 3, 
Gemeindehaus

H = 40
O<25

Res. Arni 1900, 
Zufluss GALM

nn = nicht nachweisbar
H = Höchstwert / Mindestanforderung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016

Res. Arni 1900, 
Zufluss GALM

GPW Gruben, 
Hauptfassung

H = 40
O<25

Enterokokken 
[KBE/100 ml]

Escherichia coli 
[KBE/100 ml]

Netz: DZ 
Islisberg 4, 
Bursthof 
23-05536-008

Einzelheiten zu den Untersuchungen können auf Anfrage eingesehen werden. Die angewendete Entscheidungsregel zur 
Beurteilung der Konformität ist auf unserer Homepage unter der Rubrik Lebensmittelkontrolle, Lebensmitteluntersuchungen 
abrufbar. Es ist nicht gestattet, den Inhalt der Untersuchungsberichte auszugsweise zu verwenden. Sofern nicht anders 
vermerkt, wurden die Analysen in unserem Labor am Kunsthausweg 24, 5000 Aarau durchgeführt. Die Ergebnisse beziehen 
sich auf die geprüften Proben. Die korrekte Probenahme ist eine Grundvoraussetzung für aussagekräftige Laboranalysen. Bei 
Proben, welche nicht durch Mitarbeitende unserer Amtsstelle erhoben wurden, liegt die fachgerechte Durchführung der 
Probenahme in der Verantwortung des Auftraggebers. Die Proben wurden wie erhalten untersucht.

Netz: DZ Arni 2, 
Waldegg

H = Höchstwert / Mindestanforderung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in 
öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016
O = Orientierungswert, RichtwertZ-bereich gemäss technischen Regelwerken oder international anerkannten 
Leitlinien

Aerobe mesophile Keime 
[KBE/ml]
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